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von bei der Prüfung der heiztechnischen Anforderungen 
Mehrwert'

erzielten Ei nzelergebnissen

prüfstelle: Tüv süD lndustrie service GmbH 
Datum:23 02 2015

Feuerungs- und wärmetechnik KfrF-i'',j8ffi'
Benannte Stelle 0036 nach CPR Auflraqsnr 233671

Prüfgegenstand: Kamineinsatz DIN EN 13229

ZeitbrandfeuerstättefürdieRaumheizunginGebäuden B$ätl,ll1r,'nr*u_rNl
mit Wassererwärmung -T-PT2 doc

Typbezeichnung: SNL-TPT2

Auftraggeber: Ofen Innovativ Ol GmbH seib 1
Rotenbachweg 6
86633 Neuburg a d Donau 

Das Dokument besteht aus
Grundlage DIN EN 13229:2005-10 2seibn
der Prüfung: DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06

Prüfberichte: W-O 1361-00/13 vom 10.01 .201 3

Die Prüfung ergab, dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und
an den Wirkungsgrad für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe
gemäß folgender Vorschriften eingehalten werden:- Die auszug$rveise Wieder-
. Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes - lmmissionsschutz- :äTjAtrH:l$,:#_

gesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - ar€d€n b€düön derschrifr-
1. BlmSchV, 26.01.2010) für Kamineinsätze, Stufe 2 gemäß Anlage 4 [t8i.tffiflT.fl#"iJü

Die Gegenüberstellung der Messdaten mit den Forderungen der vorgenann-
ten Vorschriften ist auf der folgenden Seite aufgelistet. Detaillierte Angaben- 3i"r?*$i:ilffin'lt'
zum Prüfgegenstand, den Prufungen sowie den Ergebnissen sind dem Prüf- ,n'tÄ-u.r,t"n erug.s""
bericht zu entnehmen. ständ6
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Dirk Weisgerber

Prüfer der notifizierten Stelle
nach Verordnung (EU) Nr. 30512011
Kennnummer 0036
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A 18,4 8 1 , 5 >75 834 <1250 39 <40

a: Steinkohle b: Braunkohle c: Koks d: Anthrazit A: Scheitholz B: Hackgut C: Holzpresslinge DIN 51731-HP2
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1) Gesamtwärmeldstung (Raum- und Wasserleistung)
2) Anforderung für Kamirieinsätze nach DIN EN 13229 (geschlossene Betriebsweise) nach 1. BlmSchV, Stufe 2


